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Réglementation des débits dans les locaux Tertiaire s

Art. 23 : -Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs
spécifiques, ceux-ci doivent étre tels que le méme air extérieur serve a ventiler
successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations
dans la limite des prescriptions des reglements pris en matiere de santé, de
salubrité, d’hygiene et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques
éventuels

Art. 25 : - La ventilation de locaux ou de groupes de locaux ayant des horaires
d’occupation ou d’émission de polluants nettement différents doit étre assurée par
des systemes de ventilation indépendants, adaptés aux caractéristiques de
fonctionnement de chaque local.
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Clapet 1D IEtranglement

Il s’agit du systeme le plus simple et le moins oné reux pour faire varier un
débit d’air. Grace a un registre (appelé registre d e laminage) placé dans un
conduit d’air, on peut augmenter ou diminuer la per te de charge de
I'installation.
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|| Registre du ventilateur VE30 ||
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e 1By IPass

Le By Pass consiste a court-circuiter une partie du débit de ventilation via un

conduit de dérivation, pour diminuer le débit alime ntant les locaux.
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Variation de langle de calage des aubes

Utilisée sur les ventilateurs « Hélicoide », elle p  ermet, en modifiant le
positionnement des aubes, de régler le débit du ven tilateur. La modification du
positionnement peut s’effectuer soit manuellement, Soit par un servomoteur.




" HSH

Rendement de la transmission

1% +%,% -
> < E 2a5%
+
0
@ E 3a8%

Pu<75kwW:10%

7,5 kW <Pu <11 kW : 8%

11 kW < Pu <22 kW : 6%

22 kW < Pu <30 kW : 5%

30 kW <Pu<5b5Kw:4%

55 kW <Pu<75kwW:3 %

75 kW <Pu<100 kW : 2,5 %




